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Все технические параметры данных сплит-систем измерены в идеальных заводских условиях. 
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Рис. 1



Если сплит-система не включается на обогрев или охлаждение
Следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:
– Включите сплит-систему;  
– Вытащите батарейки из пульта дистанцион-
ного управления, подождите 15-20 секунд;
– После этого вставьте батарейки в пульт; 
– На дисплее пульта дистанционного управ-
ления вы увидите автоматическое переклю-
чение режимов. 

В тот момент, когда стрелка доходит до 
необходимого вам режима, нажмите кнопку 
«Mode».
Для возврата в прежний режим потребуется 
повторить проделанные действия.
Режим охлаждения обозначен на пульте «COOL», 
режим обогрева «HEAT».
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Высушите фильтр в сухом месте.




















